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Analyserapport
Prøvetype: Drikkevand

Prøveudtagning: 27.12.2017

Prøvetager: Rekvirenten

Analyseperiode: 27.12.2017 - 28.12.2017

Prøvemærke: Drikkevand, hos Anton

62674401Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL. MetodeKravværdier

Min. Max.

Farvetal, Pt 13 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15

Turbiditet 0.27 FTU 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 15

Oplysninger fra rekvirent

Akkrediteret prøvetagning Nej *

Kopi til:
Roager Vandværk I/S , Torben Feddersen, Roagervej 183, 6760 Ribe

Ulla Bøgedal

Kundecenter

Tlf:

28.12.2017

70224256

Rentvand@eurofins.dk Kunderådgiver

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL.:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

11Side af

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ
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